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Ohje 16.1 

IV-kuntotutkimus 

ÄÄNITEKNISET TARKASTELUT, RAPORTOINTIMALLI 

Täyttöohje 

Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit–
kohtaan kirjataan olennaiset arvioinnin perusteet sekä tiedot, 
mistä tehdyt havainnot ja mittaustulokset löytyvät sekä maininta, 
tarvitaanko tarkempia tutkimuksia. 

Arviointi kunnosta ja käytettävyydestä: 
1 = ei ole kunnossa 
3 = on tyydyttävässä kunnossa 
5 = on kunnossa 

 

Asiakirjatarkastus 
Ilmanvaihtosuunnitelmat On  

 Puuttuu, mitä   

    

Käyttöönottoasiakirjat On   

 Puuttuu, mitä   

    

Huoltokirja On   

 Puuttuu, mitä   

    
Aiemmat tutkimukset, 
korjaukset ja muutokset 

On, mitä 
 

  

 
 
Havaintojen arviointi suhteessa vaatimustasoihin 

   1  3  5 

Ilmavirrat, äänitasot, äänen- ja tärinäeristykset sekä ilmakanaviston tiiviys       

Kommentit        

        

Puhaltimien, ilmakanavien ja laitteiden virtaus- ja äänitekniset perusvaatimukset       

Kommentit        

        

Puhaltimien, ilmakanavien ja laitteiden tyypit        

Kommentit        

        

Puhaltimien ja laitteiden kanavaliitoskoot        

Kommentit        

        

Puhaltimien ja laitteiden asennustavat ja -paikat        

Kommentit        

        

Puhaltimien ja laitteiden huolto        

Kommentit        

        

Muut puhaltimien ja laitteiden vaatimukset        

Kommentit        

     
 

Esitarkastus paikan päällä 
Aistienvaraiset arvioinnit 
 

   1  3  5 

Silmämääräinen puhaltimien, ilmakanavien ja laitteiden mekaaninen kunto       

Kommentit        
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   1  3  5 

Kuuloaistiin perustuva puhaltimien, ilmakanavien ja laitteiden äänitekninen kunto       

Kommentit        

        

Tuntoaistiin perustuva puhaltimien, ilmakanavien ja laitteiden äänitekninen kunto       

Kommentit        

        

Huoneiden äänitaso ja -haitta        

Kommentit        

        

Huoneiden välinen ilmaäänieritys        

Kommentit        

        
 

Käyttöhenkilökunnan haastattelut  
 

Kommentit 
 

  
Ilmanvaihdon käyttöajat ja -tavat Kommentit  

  
Havaitut poikkeamat suunnitelmista, viat ja puutteet        

Kommentit  

 
Valokuvat 

 
Kommentit 

 

        
  

Tarkemmat tutkimukset 
 

Puhaltimien ja laitteiden suunnitelmienmukaisuus        

Kommentit        

        

Puhaltimien toiminta, siipipyörien puhtaus ja tärinäneristys       

Kommentit        

        

Huoneiden päätelaitteiden ja kanaviston virtaussäätimien säätöasennot       

Kommentit        

        

Päätelaitteiden ja virtaussäätimien toiminnallinen ja esteettinen kunto       

Kommentit        

        

Päätelaitteiden ja virtaussäätimien puhtaus        

Kommentit        

        

Ilmansuodattimien kunto       

Kommentit        

        

Puhaltimien, virtaussäätimien ja päätelaitteiden toimivuus       

Kommentit        

        

Puhaltimien ja laitteiden tarkistus        

Kommentit        
 

Äänitasojen mittaukset ja äänilähteiden paikantaminen       

Kommentit        
 

Ääneneristyksen mittaukset        

Kommentit        
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
 
 
 
 


